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Anforderungen an innovative
Versorgungskonzepte
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Anforderungen an moderne
Versorgungskonzepte

Steigerung der Energieeffizienz
Reduzierung des Endenergieeinsatzes
Senkung der CO2-Emissionen

Optimierung der Kosten

Substitution von Endenergieeinsatz durch

Investitionen

Contracting garantiert Effizienz:

keine Schnittstellen

geschlossenes Managementsystem
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Warmecontracting hilft, die

Meseberg-Beschllisse umzusetzen

well ...

Finanzierung

Anlagenbau

Vertragspartner
Contractor

Brennstoffbezug

|Wartung/|nstandhaltung |

Energieeffizienz Gber den
Jahresnutzungsgrad vertraglich
garantiert wird

Technologietransfer ermdglicht wird:
Brennwerttechnik mit Solarthermie
Nutzung Biogas oder anderer
Biomasse
BHKW, Mini-KWK, Warmepumpe

Instandhaltungsstaus aufgeldst werden

Kundenwissen zusammen mit

Expertenwissen in der Energie-
anwendung gezielt eingesetzt wird
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Contracting als Instrument
zur Senkung der Energiekosten

1.
2. Energieversorgung des HQB
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Energieversorgungskonzept fur das HQB

Der Neue Standort der
Unternehmen der

GASAG-Gruppe

Umzug: Herbst 2010
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Energieversorgungskonzept fur das HQB
Gebaudeansicht
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Energieversorgungskonzept fur das HQB

Anforderungen aus Gebaudeplanung:

Bedarf an
Warme (Raumheizung; Luftungs-/Klimatechnik)
Kalte (Klimatisierung)
Strom

Anforderung durch den Investor:
Preiswerte Energieversorgung
flexible Vertragsgestaltung fur problemlose Vermarktung
Integration von Contractingmodellen in eine GU-
Ausschreibung zur Geb&udeerrichtung
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Energieversorgungskonzept fur das HQB

Anforderungen der Nutzer GASAG / NBB:
Energieeffiziente Versorgung der Liegenschaft
Innovative Lésungen auf Basis Erdgas und Bioerdgas
Einsatz etablierter Versorgungstechniken

Getrennte Abrechnung gegeniiber anderen Mietern

Ulrich Paschke
1 www.gasag-waerme.de

Lésungsansatz der GWS:

Einsatz von BHKW mit Kraft-Warme-Kaltekopplung fur
Nutzungsbereich GASAG/NBB

Installation einer Photovoltaik-Anlage
Einsatz von Gas-Brennwerttechnik
Strukturierung der Heizzentralen nach Nutzern

Wettbewerbsfahige Energiepreisgestaltung

Ridiger Peter Quint
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Quelle: Hersteller

Brennwertkessel BHKW Absorptionskalte
Energiebilanz:
Brennwertkessel BHKW Absorptionskalte
Warmespitze Warmegrundlast Kaltegrundlast

60% der Jahres-
warmearbeit

40% der Jahres-
warmearbeit

35% der Jahres-
kaltearbeit

BHKW-Strom im
Gebaude genutzt
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Beispiel:

Betrieb der
Absorptions-
kélteanlage, durch
zusatzliche
Warmesenke
Verlangerung
BHKW-Betrieb

BHKW-Betrieb
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Senkung von CO2-Emissionen durch:
Einsatz von Kraft-Warme-Kopplung
Einsatz von Absorptionskaltetechnik
Betrieb einer PV-Anlage
Einsatz moderner Brennwerttechnik

Weitere Optionen:

Einsatz von Bioerdgas aus Produktionsstatten der
GASAG-Gruppe; z.B. 100% Bioerdgaseinsatz im BHKW
und Stromeinspeisung nach dem EEG sowie

anteilige Verwendung in Kesselanlagen
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Optionaler Einsatz Biogas im HQB

z.B. 100% Bioerdgaseinsatz im BHKW und Stromeinspeisung
nach dem EEG sowie anteilige Verwendung in Kesselanlagen

Transport des Bioerdgas
Uber das Erdgasverteilnetz
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Betrieb der PV-Anlage mit 2 x 5 kW Peak (2 x ca. 50 m2
PV-Flache) und Netzeinspeisung des PV-Stroms
Ferntiberwachung / Fernsteuerung der GWS-Anlagen durch
Aufschaltung auf GWS-Internetleitstelle und geschutzter
Kundenzugang fur Betriebsdaten der Anlagen
Energiemonitoring mit Auswertung der
Energieverbrauchswerte in jahrlichem Statusbericht

Einsatz von Smart Metern
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