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Solare Sanierung seit dem Jahr 2001

Innerhalb von Großinstandhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen von 

Bestandsgebäuden erfolgt ein effizienter Maßnahmenmix aus:

- der Erneuerung der Warmwasserbereitung

- der Optimierung/Erneuerung der Wärmeerzeugung

- Dämmung aller Rohrleitungen und Armaturen nach EnEV (Heizraum)

- Dachsanierung inklusive Dämmung nach EnEV

- mit der Integration einer solarthermischer Wärmeerzeugung
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2001: Stralsunder Str. 7/8, 27 Wohneinheiten
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2002: Stralsunder Str. 1, 137 Wohneinheiten
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2008: Hofgarten, 317 Wohneinheiten
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degewo Standard

Überprüfung aller Instandsetzungsmaßnahmen auf die 

Einsatzmöglichkeit von Solartechnik in:

- technischer und

- wirtschaftlicher Hinsicht

Konsequente Einbeziehung der Solartechnik bei Wirtschaftlichkeit
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Ausgangspunkt: Erneuerung Warmwasserbereitung
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Oft verbunden mit der Erneuerung der Kesselanlage
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„Solare Sanierung“ im Brunnenviertel 2001 – 2011

25 Solaranlagen

1.632 WE

1.839 m2 Kollektorfläche

2,3 Mio. € investiert (Solaranlagen)

ca. 25% Energieeinsparung

ca. 60 % CO2-Einsparung
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Anlagenmonitoring
Versorgungssicherheit und kontrollierte Energieeffi zienz 
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Anlagenmonitoring
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Solareinstrahlung Solarertrag Nutzungsgrad 

Januar 1.496 kWh 172 kWh 11%

Februar 1.360 kWh 54 kWh 4%

März 2.856 kWh 778 kWh 27%

April 6.222 kWh 2.934 kWh 47%

Mai 5.780 kWh 2.543 kWh 44%

Juni 5.134 kWh 2.126 kWh 41%

Juli 5.678 kWh 2.370 kWh 42%

August 5.984 kWh 2.575 kWh 43%

September 4.216 kWh 1.962 kWh 47%

Oktober 1.700 kWh 593 kWh 35%

November 1.088 kWh 296 kWh 27%

Dezember 578 kWh 60 kWh 10%

Absolut 42.092 kWh 16.463 kWh 39%



Ergebnisse

Einsparung

Primärenergie 38 %

Brennstoff                    24 %

CO2 – Ausstoß 66 %

Beispiel Stralsunder Str. 1
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Wirtschaftlichkeit BV
(sozialer WB, ohne Förderung)

Vermieter
Refinanzierung:

Mod.-Kosten: nach 13 Jahren 

Mieter
Mod.-Umlage: ca. 15 - 20 Cent pro m2 WF/Monat
BK-Einsparung:  20 - 25 Cent pro m2 WF/Monat

Stand 2006
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