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Einsatz von recycelten Solarmodulen
bei der Berliner Stadtreinigung
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Beispiel BSR-Standort Treffurter Straße
Historie

� 1979 – 1990 Betriebshof der Straßenreinigung des VEB
Kombinat Stadtwirtschaft 

� 1990 – 1992 Betriebshof der Straßenreinigung der Sta dtreinigung Berlin
Eigenbetrieb von Berlin

� seit     1992  Betriebshof der  Straßenreinigung de r Berliner Stadt-
reinigungsbetriebe BSR, Anstalt des öffentlichen Rec hts

� 2000 Neugestaltung des Betriebshofes
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Aufgaben Betriebshof Treffurter Straße

� Wirkungsbereiche : Bezirke Lichtenberg, Hohenschönh ausen, Marzahn
� Aufgaben:                 Fahrbahn-/Gehwegreinigung , Winterdienst auf  Fahr-/

Autobahnen, Gullyreinigung, Papierkorbentleerung
� Erfassung von : 65.000 t Kehricht im Jahr
� Personal: 118 Mitarbeiter
� Technik : 40 Fahrzeuge
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Fläche, Bebauung Treffurter Straße

� Fläche : 22.119 m²
� Bebauung:    Sozialgebäude, Garagen, Kfz-Werkstatt,  

Betriebstankstelle, Waschhalle, Kehrichtsammelstell e
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Betriebskennzahlen Energie Treffurter Straße 

Strombezug in 2008:   212,80   MWh p.a.
Strombezug in 2009:   209,38   MWh p.a.

Fernwärmebezug   in 2008:     1.047   MWh p.a.
Fernwärmebezug   in 2009:        952   MWh p.a. 
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Anlagendaten PV Treffurter Straße

PV Modul:           288 x 100 Wp/SW100poly RG 
Hersteller: Deutsche Solar
Wechselrichter: 6 x Sitop solar 4000
Hersteller: Siemens
Datenlogger: 1 x Sitop solar Data Collect
Hersteller: Siemens

Inbetriebnahme :   30.12.2006 
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Anlagenbetrieb: Netzeinspeisung gemäß EEG

Betriebsjahr      Ertrag Vergütung

2007 27.997 kWh     =      17.257,92  €
2008 28.143 kWh     =      17.347,90  €
2009 27.873 kWh     =      17.181,48  €
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Solarstromerträge 2007

2007 – gesamt 27,9 MWh

Datenverlust
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Solarstromerträge 2008

2008 gesamt  28,1 MWh
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Solarstromerträge 2009

2009 gesamt  27,9 MWh
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Soll-IST-Vergleich Ertrag

Simulierter Ertrag pro kWp 887,6 kWh
Simulierter Ertrag 29,1 kWp 25.829,16 kWh

Ertrag in 2007 pro kWp 962 kWh
29,1kWp 27.997 kWh

Ertrag  in 2008 pro kWp 967 kWh
29,1kWp 28.143 kWh

Ertrag  in 2009 pro kWp 957 kWh
29,1kWp 27.873 kWh
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Fazit

� Im Mittel  8 % höhere Erträge als simuliert 

� 25 Tonnen CO 2-Minderung p.a.

� 17.262 €/a gemittelte Einspeisevergütung 

� 173.000 € Anlagenkosten
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